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;akoscn wody przeznaczonej do spozycna pr. ez ludz:

% wodociggu Zakladow Przemystu Owocowo-Warzywnego ,,DWIKOZY” S.A.
za 2018 rok

SE.1a-4261/36/19

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2019 1. poz. 59), art. 12 pkt 1, w zwiazku z § 22 ust.1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1
rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozycia z dnia 7 grudnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach pobrania probek wody oraz w oparciu
o sprawozdania z badan laboratoryjnych przeprowadzonych w 2018 r., z wodociggu Zakladow
Przemystu Owocowo-Warzywnego ,,DWIKOZY” S.A. ul. Nadwislaiska 1, 27-620 Dwikozy,
administrowanego przez w/w zaklad,
sthuzacego do zaopatrzenia w wode zakladu produkujacego zywnos¢, ujmujacego wode z ujgcia
podziemnego zlokalizowanego w granicach w/w zaktadu
dokonal oceny jakoéci wody przeznaczonej do spozycia w odniesieniu do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017r., poz. 2294) i

stwierdzil

woda z wodociagu ZPOW ,,DWIKOZY” S.A. spelnia wymagania okreslone w zalgeznikach
nr 1 -4 do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjete
i przedstawione wyzej czynnosci prowadzi staly nadzér sanitarny nad jakoscia wody do spozycia
z wodociggu Zaktadéw Przemystu Owocowo-Warzywnego ,,DWIKOZY” S.A. ul. Nadwislanska 1,
27-620 Dwikozy zaopatrujacego w wodg zaktad produkujacy zywnos¢.

Wyniki badari analitycznych dotycza wytypowanych zanieczyszczen, uwazanych
za wskaznikowe lub szkodliwe.

Czynnosci zwigzane z pobieraniem probek wody wykonuja upowaznieni przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik
pobierania probek oraz przeszkolony probkobiorca reprezentujacy Zaklady Przemystu Owocowo-
Warzywnego ,,DWIKOZY™ S.A.

~—  Badania jakoséci wody do spozycia zostaly przeprowadzone przez laboratoria posiadajace
akredytacje, tj.:
Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dzial Laboratoryjny Oddzial Badan Higieny Srodowiska Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne] w Kielcach,
- SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe 43 — 200 Pszczyna, ul. Cieszyniska 52A.
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Zaktady Przemyshy Owocowo-Warzywnego ,DWIKOZY” S.A. - administrator wodociagu
7ZPOW .DWIKOZY” S.A. w 2018 r. prowadzit systematyczna kontrole wewnetrzng jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w miejscach i z czestotliwoscia uzgodniona z Pafistwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.

Pobieranie probek wody dokonywano w wytypowanych punktach zgodnie z ustalonym
harmonogramem.

W ramach monitoringu jakoséci wody prowadzonego przez organy Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej przedstawiciele Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu
pobierali probki wody z nastgpujacych punktow: Hydrofornia, Wydzial Produkeji Win i PPUH
LKASIA” Sp. z 0.0. Dwikozy, ul. Nadwi$laiiska 1 natomiast w ramach kontroli wewngtrzne]j pobrat
i dostarczyl do badania prébki wody przedstawiciel administratora wodociagu, z nastgpujacych
punktéw: studnie S-1, S-4, S-9 zlokalizowane na terenie w/w zakfadu oraz Hydrofornia i Wydzial
Produkeji Win w Dwikozach, ul. Nadwislaniska 1.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresowg oceng jakosci wody
wydal na podstawie sprawozdar z przeprowadzonych badan, z wynikéw badan realizowanych wedtug
ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakos¢ wody, analize
podejmowanych dziatan naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej. Ocena, o ktérej wyzej mowa zawiera informacje dotyczace spefnienia na nadzorowanym
terenie wymagan okreslonych w zatacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz ocene bezpieczefistwa zdrowotnego konsumentéw, jako niezbgdnych do celow
ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla ktérego opracowana jest ocena.

Ocena o jakosci wody do spozycia wydawana jest nie rzadziej niz raz na rok - jezeli jakos¢
wody pochodzacej z urzadzenia wodociagowego lub indywidualnego ujecia wody jest badana
z czestotliwodcia co najwyzej jeden raz na miesigc, a uzyskane wyniki badan odpowiadajg
wymaganiom okreslonym w zatgcznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia.

Ocene jakosci wody do spozycia sporzadzono w oparciu o wyniki badaf przeprowadzonych
w 2018 1., ktore zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakosci wody w poszezegdlnych punktach pobrania probek wody w 2018 r. (probki wody pobrane
do badania w ramach kontroli urzedowej Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnetrznej administratora
wodociggu Zaktadéw Przemystu Owocowo-Warzywnego .DWIKOZY™ S.A.)

Data pobrania Miejsce pobrania Numer Numer sprawozdania Ocena jakosci wody
probki probki protokolu z badan/z dnia
pobrania probki

24.01.2018 . Studnia S-1 - SB/06842/01/2018 Woda ,,surowa”
(kontrola z dnia 30.01.2018 r. przekroczone paran'sletry:
wewnetr=na — Zelazo — 326 pg/dm 2
monitoring Mangan —110pg/dm
kontrolny) zgodnie Wode nalezy uzdatnicé
= harmonogramem
24.01.2018 . Hydrofornia - 17/29/SP/18 z dnia Przydatna do spozycia
(kontrola Dwikozy, 27.01.2018 r.
wewnetrzna — ul. Nadwislanska 1
monitoring
kontrolny) zgodnie
= harmonogramem
12.02.2018 r. Hydrofornia SE.[a-4261/31/18 | 19/18/N/18 z dnia Przydatna do spozycia
(kontrola PIS — Dwikozy, 15.02.2018 1.

monitoring
kontrolny) zgodnie =
harmonogramem

ul. Nadwislanska 1
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25.04.2018 r. Studnia S-4 - SB/38598/03/2018 z Woda ,,surowa”

(kontrola dnia 02.05.2018 r przekroczone parar?ctry:

wewnglrzna — Zelazo — 216 pg/dm ,
iy Mangan — 110pg/dm

monitoring

kontrolny) zgodinie Wode nalezy uzdatnicé

= harmonogramem

24.04.2018 r. Wydzial Produkcji - 110/194/SP/18 z dnia Przydatna do spozycia

(kontrola Win 27.04.2018 1.

wewngr=na — Dwikozy,

monitoring ul. Nadwislanska 1

kontrolny) zgodnie

= harmonogramem

15.05.2018 r. Wydzial Produkeji SE.l1a-4261/98/18 | LHS.9051.1.387.2018 Przydatna do spozycia
(kontrola PIS — Win 7 dnia 23.05.2018 r.

monitoring

preegladowy) Dwikozy.

-godnie = ul. Nadwislanska 1

harm onogramem

24.07.2018 r. Studnia S-9 - SB/72637/2018 z dnia Woda ,,surowa”
(kontrola 30.07.2018 r. przekroczone parametry:
ewhgting — Zelazo — 270 pg/dm’ \
muniioring Mangan — 73,5pg/dm
kontrolny) zgodnie Wode nalezy uzdatnié
= harmonogramem

24.07.2018 r. Hydrotfornia - 240/397/SP/18 z dnia Przydatna do spozycia
(kontrola Dwikozy, 27.07.2018 1.

wewnetr=na — ul. Nadwislanska 1

monitoring

kontrolny) zgodnie

= harmonogramem

03.09.2018 r. Wydzial Produkcji SE.la- 390/193/N/18 z dnia Przydatna do spozycia
(kontrola PIS — Win 4261/170/18 06.09.2018 r.

monitoring DWikOZ)’,: o

kontrolny) zgodnie = ul Nadpisanslo |

harmonogramem

23.10.2018 1. Wydzial Produkc;ji - 334/568/SP/18 z dnia Przydatna do spozycia
(kontrola Win 26.10.2018 r.

wewnelr=na — Dwikozy. o

monitoring ul. Nadwislanska 1

kontrolny) zgodnie

= harmonogrameimn

05.11.2018 r. PPUH .. KASIA™ SE.la- 488/256/N/18 Warunkowo spelnia
(kontrola PIS — Sp. z 0.0. 4261/202/18 z dnia 08.11.2018 r. wymagania rozporzadzenia
monitoring Dwikozy, ze wzgledu na

kontrolny) zgodnie =
harmonogramem

ul. Nadwislanska 1

podwyzszong wartos¢:
- mangan — 92ng/dm’
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20.11.2018 r. PPUH ,.KASIA” SE.la- 515/273/N/18 Przydatna do spozycia

(kontrola PIS w Sp. z 0.0. 4261/202/18 z dnia 23.11.2018 r.

zwigzku = Dwikozy,

zakwestionowang ul. Nadwislanska 1

proba)

27.11.2018 r. Hydrofornia - SB/123242/12/2018 Przydatna do spozycia
(kontrola Dwikozy, z dnia 03.12.2018 1.

wewnetrzna — ul. Nadwislanska 1

monitoring
kontrolny) zgodnie
= harmonogramem

Jak z powyzszego wynika w pobranych prébkach wody ,surowej” ze studni: S-1, S-4, S-9
wykryto znaczne przekroczenia badanych parametrow, tj.: zelaza i manganu. W zwiazku z czym
zamontowane sa urzadzenia do uzdatniania wody (odzelaziacze, odmanganiacze, areator powietrza).
System uzdatniania wody dziata prawidlowo, co potwierdzaja wyniki badania probek wody pobranych
z zaworow czerpalnych zlokalizowanych w Hydroforni (woda uzdatniona) oraz na sieci.

Biorac pod uwage stan faktyczny w odniesieniu do obowiazujacych przepisow prawnych,
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydal pozytywna ocene jakosci wody
z wodociagu Zaktadéw Przemystu Owocowo-Warzywnego ,,DWIKOZY” S.A.

Nawiazujac do powyzszego oraz na podstawie wieloletnich obserwacji nalezy stwierdzic,
7e analiza wynikow badafn wody z w/w wodociagu (podawanej do sieci oraz badanej bezposrednio
na sieci wody) wskazuja, ze jej sklad jest w miarg stabilny, natomiast ulega wahaniom skiad
fizykochemiczny ,,wody surowe;j”.

Dlatego tez dla zachowania bezpieczefistwa zdrowotnego ludnosci nalezy kontynuowaé staly
nadzor badawezy (z poszerzonym zakresem oznaczen).

W zwiazku z powyzszym preferowang strategia powinno by¢ takie podejscie
do zarzadzania wodociagiem, aby gléwny nacisk byl polozony na zapobieganie lub ograniczenie
przenikania zanieczyszczen do ujecia wody, co w konsekwencji zminimalizuje stosowanie procesow
uzdatniania i dezynfekcji prowadzacych do ich usunigcia.

VY POWTATOWY
NITARNY

LeszekyZbrojlkiewicz

Otrzymujg:

1. Zaklady Przemyshu Owocowo-Warzywnego ,,DWIKOZY™ S.A.
27 — 620 Dwikozy, ul. Nadwislariska ] ’

Do wiadomosei:

t@wcajt Gminy Dwikozy
27 — 620 Dwikozy, ul. Spétdzielcza 15

2. Starosta Sandomierski
27 - 600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
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